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MAXIMAS DE
SEGURIDAD

*TRABAJAR EN UN LUGAR

SEGURO ES TU DERECHO,

HACERLO SEGURO ES TU
RESPONSABILIDAD




RECIPIENTES SUJETOS A PRESION
INSTALADOS EN LA INDUSTRIA
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CLASIFICACION DE LOS GENERADORES DE
VAPOR O CALDERAS POR SU DISENO
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LOS GENERADORES DE VAPOR O CALDERAS

USAN COMO ENERGETICOS
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COMBUSTIBLES
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DIESEL, DIAFANO,
ACEITE LIGERO,

_ PERTROLEOQ.

GAS NATURAL,
GAS LICUADO LP




Calderas Cleaver# b
Tubos de Agua
Modelos D y DL
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SISTEM.AS DE WVAPRPOIR

CRaytore e affrece uma amplhia
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Circuito Basico del Vapor

] o el STPS
Tuberia de distribucion Usuario s+ -
de vapor l

Trampas de
Vapor

\

Tuberia de retorno de condensados

. Tanque de retorno de condensados

Caldera Bomba de Agua




CLASIFICACION DE LOS RSP POR SU USO EN LAS
DIFERNTES INDUSTRIAS

RAMA CELULOSA'Y
PAPEL
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OLLAS DE TENIDO, JETTS,
AUTOCLAVES, ocTaRenlo Y
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TQ.HIDRONEUMATICOS

" CILINDROS SECADORES,

TQ. DE FLASHEO,
PULMONES DE AIRE,
DEAREADORES

EVAPORADORES, TACHOS,
CLARIFICADORES,
CENTRIFUGADORAS,ETC.




CLASIFICACION DE LOS RSP POR SU USO EN LAS
DIFERENTES INDUSTRIAS
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CLASIFICACION DE LOS RSP POR SU USO EN LAS
DIFERENTES INI;USTRIAS

4 TQ. PULMON DE AIRE, .
AUTOMOTRIZ < FILTROS DE AIRE, POSTENFRIADORESL:
_ OLLAS DE PINTURA.

/’

TQ. CRYOGENICOS CONTENEDORES
RAMA SIDERURGICA Y < DE OXIGENO,NITROGENO,ARGON

( Estos equipos a Temperaturas de -195

Grados Centigrados).
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RECIBIDORES DE AIRE,
CALERA'Y ./ FILTROS DE AIRE,
CEMENTERA TQ. HIDRONEUMATICO.
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Establecer lo requisitd_!’ minimos de *seguridad
para el funcionamiento* d¢ lgs recipientes
sujetos aspresion y calderas en I0S centros de
trabaj@, para la. prévencion ge ! riesgos a los

trabajadores y danos en Ias mstalacmne,g.
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Campo de Aplicacion

Esta norma rige en todo el territorio nacional y aplica en
todos los centros de trabajo en donde funcionen recipientes
sujetos a presion interna o externa, calderas o recipientes

criogenicos.




Campo de Aplicacion

Excepciones
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Sample Photo
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SECRETARIA
DEL TRABAJO ¥
PREVISION SOCIAL

Contar congun Iista’

instalados*

Contar con personal cap

HKUST has had very few accidents, and we are working to keep our good safety
record.




Participar en la capacitacion

—— Qperar, revisar y dar
mantenimiento

B Notificar anomalias y
- condiciones inseguras




Condiciones minimas de seguridad
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Condiciones de instalacion

Condiciones documentales ﬁ

Procedimientos y manuales GElNe

Memoria de calculo

Dibujo o plano de los equipos |




Procedimiento para obtener la autorizacion de
Funcionamiento

SECRETARIA
DEL TRABAJO ¥
PREVISION SOCIAL

'Participacién STPS

Participacion UV

Presenta Solicitud (FNO20)

Presenta aviso (FN0O20)

Adjunta dictarnen
cle la UV

Lzt STPS otorga ndrmero
cle autorizacion provisional

Lzt STPS otorga ndrmero
cle control definitivo
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Extraordinaria

Comprobacion




Resultados no satisfactorios
durante la inspeccion




Resultados no satisfactorios
durante la inspeccion

ATENCION

EQUIPO NO AUTORIZADO PARA SU FUNCIONAMIENTO
Secretaria del Trabajo y Prevision Social

Delegacion Federal del Trabajo en el Estado de

La operacion del presente equipo queda bajo la exclusiva
responsabilidad del patron. La Secretaria no autoriza su
funcionamiento. Esta medida se toma de acuerdo al acta No. de
fecha con fundamento en los articulos 32 y 34 del
Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de

Trabajo.




Resultados no satisfactorios durante la inspeccion




Resultados no satisfactorios durante la inspeccion
PELIGRO

5TPS

EQUIPO NO AUTORIZADO PARA SU FUNCIONAMIENTO Y
CON RIESGO INMINENTE

Secretaria del Trabajo y Prevision Social

Delegacion Federal del Trabajo en el Estado de

La operacion del presente equipo queda bajo la exclusiva
responsabilidad del patron. La Secretaria no autoriza su
funcionamiento. Esta medida se toma de acuerdo al acta
No. de fecha con fundamento en los
articulos 32 y 34 del Reglamento Federal de Seguridad,
Higiene y Medio Ambiente de Trabajo.




Unidades de Verificacion

Tipo de Dictamenes

Por equipo

Por conjunto de equipos

Por todos los equipos instalados
en el centro de trabajo




Unidades de Verificacion

Prohibiciones

Elaborar planosjoff e""" as

f
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Proporcionar cagtitaciGiila s trabajadores

Realizar tramitcElEnICEEE SEkretaria




Gracias por su
atencion

dramiro@stps.gob.mx

Tel.30-00-27-00 Ext.5343.
e
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911 Pictures
Sample Photo

- (D16) 324-2061



Prueba de funcionamiento.

SECRETARIA
DEL TRABAJO ¥
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